- -
'ydlarka
akciova spolednost
Zemédélsk4 oblastni laboratof, 257 28 ChotySany
www.mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz
, tel./fax:317 796 218, mobil:725 719 111
Cinnost laboratofe je posouzena ASLAB dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod Cislem 4128

Protokol o zkousce: 2022/V/000759

[ Misto odbéru Stranny 46 Zakaznik Neveklov a.s.
| Odebral Klara Zvarova Ulice Stranny 46
Prijern proved!: Klara Zvarovéa Mésto Neveklov
i Datum prijmu 11.10.2022 psC 25756
| Datum odbéru 11.10.2022
Datum d?ko_néeﬂ 14.10_.20?2_ B ‘
— ' Telefon 317 741 397
Klasifikace vzorku pitna voda E mail jarusek@neveklov.as
1.patr0<WC - . -
Nédzev Mj Hodnota nlbi%';; N;jgsrg:? Metoda
Chem.a fyz. zkousky
Teplota °C 20,6 SOP V14
Dusiénany mg/l 47 50 max(MH) + 50% SOP Ve
Dusitany mg/l 0,01 0,5max(NMH) + 6,0% SORNE
Amonné ionty mg/l <0,05 0,5 max{MH) A SOP Ve
Pach pfijateiny SOP V22
Barva mg PV 5,00 20 max(MH) + 8,0% SOF Ve
Zékal ZFn 1,01 5max(MH) + 4.0% SOPV3
CHSKMn mg/l 0,90 3max(MH) + 16,0% SOP VS
Reakce vody (pH) 6,5 65-95(MH) + 0,1 SoPva
Zelezo mg/l < 0,01 0,2 max(MH) % S0P V9
Elektricka konduktivita (Vodivost) mS/m 55,00 125 max(MH) + 4.0% SOP V10
Vapnik a hofik mmol/l 2,50 2-35(DH) + 6.0% SOP Vs
Vapnik mg/! 62,12 40-80(DH) + 6,0% SOP V23
Horgik mg/l 23,10 20 - 30 (DH) j%ic"ljjn
Chiér volny mg/| <0,05 0,3 max(MH) % SOP V1
chut ptijatelna SoPv2z
Mikrobiologickeé zk.
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 max(MH) SOP V1t
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 max(NMH) SOP Vit
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 max(NMH) SopPvi2
Pocet kolonii pfi 22°C KTJ/1ml 50 200 max(MH) SOP VI3
Potet kolonii pfi 36°C KTJ/Aml 18 40 max(MH) SOP VI3

Akreditovany odbér vzorku

Odbér vzorku laboratofi dle SOPV14. Odbéry dle planu vzorkovani.

Limitni hodnota:
Vyhlagka 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.
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rl Nazev Mj Hodnota

Limitni Nejistota

hodnota méreni % _toda

Hodnota Vapnik a Hofé&ik ve vodach = "tvrdost celkova" - diive pouzivany termin.

upfesnéni metod:

SOP v8 (SN ISO 7890-3

SOP V7 CSNEN 26777

soP ve (€SN ISO 7150-1

SOP V22 TNV 75 7340

SOP V2 CSNEN ISO 7887 metoda C
SOP V3 CSNEN ISO 7027-1

sopP v5s (SN EN ISO 8467

SOP V4 (€SN ISO 10532

SOP V9 fotometricky SPECTROQUANT Merck
SOP V10 CSN EN 27888

SOP V25 CSN I1SO 6059

SOP V23 CSN ISO 6058

SOP V24 vypocttem

SOP Vi CSNISO 7393-2

SOP Vi1 CSN EN ISO 9308-1

sOP V12 CSN EN ISO 7899-2

SOP V13 CSN EN ISO 6222

Hodnoty oznagené " ! " nesplfiuji kriteria dané vyhlagkou nebo smérnici, oznatené "+" se odchyluji od doporugené hodnoty
Uvedené rozéifené nejistoly méfeni jsou soutinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading spolehlivosti
piiblizn& 95%. Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jeho ¢asti pouze se souhlasem zkusebni laboratofe.
Vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorku, uvedenych v tomto protokolu.
* Melody takto oznaéené nejsou pfedmétem akreditace.

Manipulace se vzorkem dle SD08.

Vysvétlivky: DH - doporu¢ena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvysi mezni hodnota

< vysledek je pod mez detekce (stanovitelnasti), > vysledek je vy3si neZ uvedena hodnota, SOP standardni opera&ni postup
"subdodavka" - laboratorni sluzba poskytovana externim dodavatelem.

V ptipadé, Ze odbé&r vzorku nenf predmétem akreditace (neni provadén laboratofi), informace o vzorku (vyjma &islo protokolu) jsou poskytnuty
z4kaznikem a laboratof nenese za tyto informace odpavédnost.

Datum pfijmu vzorku je datem zahajeni pozadovanych zkousek, neni-li v protokolu o zkousce uvedeno jinak.

Zpracoval v LIS:  Klara Zvarova Protokol ukoncil:  Klara Zvarova
Kontroloval: Klara Zvarova

VAaclava Vlachova

V Choty$anech dne: 14.10.2022 8:20:15
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'ydlarka
alcciovd spolednost
Zemeédélska oblastni laboratof, 257 28 ChotySany
www.mydlarka.cz, mydlarka@mydlarka.cz
tel./fax:317 796 218, mobil:725 719 111
Cinnost laboratofe je posouzena ASLAB die CSN EN ISO/IEC 17025 pod &islem 4128

Hodnoceni k protokolu o zkousce: 2022/V/000759

Zkouseny vzorek splituje v rdmci stanovenych ukazatell kritéria
Vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni

V Choty3anech dne: 14.10.2022 8:20:15 Véclava Viachova
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